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SCHEMA ELETTRICO VALVOLA VSVS

SWITCH PRINCIPALE
ARANCIONE (COMUNE) |
# PANNELLO DI CONTROLLO
(3)
SWITCH | eiALLO
o
ARANCIONE GIALLO
SWITCH SPSTNC :
CON DOPPIA PORTA COMUNE
SALDATA ALLA GIALLO
SCHEDA (SWITCH ARANCIONE
MOSTRATO IN l
POSIZIONE "APERTA") ALLA FINE DELLA LINEAOAL !
PROSSIMO PANNELLO DI
CONTROLLO
SWITCH AUSILIARIO
ROSSO (COMUNE) _VIOLA AL DISPOSITIVO
ROSSO AUSILIARIO
I : BLU COMUNE BLU  swITCH SPDT
SWITCH L VIOLA CON SINGOLA PORTA
o _© SALDATA ALLA SCHEDA
— (SWITCH MOSTRATO IN

POSIZIONE "APERTA")

VERDE 3 s
TERRA




